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PREFAŢĂ 

   

       Condiţionarea aerului se asigură cu ajutorul unui complex de 
mijloace tehnice care poartă denumirea de Sistem de Condiţionare a 

Aerului (SCA). SCA cuprinde: mijloace tehnice pentru priza de aer 

proaspăt, pentru tratarea aerului (filtre, schimbătoare de căldură, 
umidificatoare, aparate pentru uscarea aerului), pentru mişcarea şi 

distribuţia aerului (ventilatoare, guri de aer, conducte de aer...) şi 

mijloace pentru alimentarea cu agent termic şi frigorific, pentru 

automatizare, dirijare la distanţă şi control. 

       În procesul de studiu al disciplinei  „Instalaţii de climatizare” 

se studiază bazele teoretice de funcţionare a SCA, metodele de 

calcul şi de proiectare a acestor sisteme. 

       Prin lucrările prezentate în îndrumarul aplicativ se urmăreşte 
familiarizarea studenţilor cu elementele şi agregatele reprezentative 

ale instalaţiilor de condiţionare, cu metodologia de efectuare a 

cercetărilor experimentale, cu obţinerea abilităţilor de lucru cu 

aparatele de măsurare.  
       În structura lucrărilor de laborator sunt incluse: scopul lucrării, 
noţiuni teoretice, prezentarea standului experimental, modul de 

desfăşurare a măsurătorilor, prelucrarea rezultatelor şi interpretarea 
acestora. Lucrările sunt însoţite de întrebări de control pentru 
testarea cunoştinţelor. 

       Prezenta lucrare poate fi utilă atât studenţilor, profesorilor cât şi 
specialiştilor în domeniu. Autorii mulţumesc celor care au 
contribuit la dotarea, alcătuirea şi executarea standurilor 
experimentale din laborator. 
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